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В настоящее время почти все электростанции и подстанции России рабо-
тают в составе энергообъединений. Основу любого энергообъединения состав-
ляют мощные электростанции (тепловые, атомные станции, гидроэлектростан-
ции), связанные между собою воздушными линиями напряжением 500 или 750 
кВ. Параллельная работа электростанций позволяет уменьшить себестоимость 
производства электрической энергии и повысить надежность электроснабже-
ния.  
С другой стороны, при объединении большого количества электростан-
ций энергосистема становится более сложной, передаваемые по линиям мощ-
ности растут, увеличивается вероятность развития крупных системных аварий. 
В Америке такие системные аварии получили название «Black-Out». Системной 
называют аварию, которая приводит к вынужденной остановке части или всех 
электростанций энергообъединения. Известны случаи, когда системная авария 
начиналась с перегрузки нескольких линий.  
В данной работе рассмотрена одна из возможных причин перегрузки ли-
ний электропередачи и разработано устройство, для демонстрации известного 
принципа регулирования потоков мощностей в разветвленных сетях. 
Современные разветвленные электрические сети могут иметь в своем со-
ставе замкнутые кольцевые структуры. Один из возможных примеров такой 
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Рис. 1. Фрагмент схемы электрической сети
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В данном примере мощная нагрузка РН1 питается по трем линиям Л1, Л2, 
Л3 от системы S. Нагрузка 1 изменяется, ее минимальное значение равно 300 
МВт, а максимальное – 600 МВт. Нагрузка 2 постоянна и равна РН2 = 10 МВт.  
Удельное индуктивное сопротивление линий равно Х0 = 0,4 Ом/км [1]. 
Длины линий указаны на рис. 1. Потери активной мощности в линиях не учи-
тываем. Для линий задано ограничение – поток мощности по ним не должен 
превышать  
Рпред = 340 МВт. 
Сопротивление линии Л1 значительно меньше, чем суммарное сопротив-
ление линий Л2 и Л3, соединенных последовательно 
Х1 = 40 Ом, Х2 + Х3 = 44 + 20 = 64 Ом. 
Поэтому поток мощности Р от системы распределяется по линиям нерав-
номерно, в соответствии с правилом разброса. Например, при минимальной 
нагрузке РН1 мощность распределится следующим образом 
Р1 = Р(Х2+ Х3)/(Х1 + Х2+ Х3) = 300(44+20)/(40 + 44 +20) = 185 МВт, 
Р2 = Р∙Х1/(Х1 + Х2+ Х3) = 300∙40/(40 + 44 +20) = 115 МВт, 
При максимальной нагрузке РН1 потоки мощности по линиям будут равны  
Р1 = 600(44+20)/(40 + 44 +20) = 369 МВт, 
Р2 = 600∙40/(40 + 44 +20) = 231 МВт, 
Большая часть потока (Р1) идет по линии Л1, меньшая (Р2) по линиям Л2 и 
Л3. В результате линия Л1 перегружена  
Р1 = 369 МВт > Рпред = 340 МВт, 
а остальные линии недогружены. 
Известен ряд способов, позволяющих перерас-
пределить потоки мощности. Рассмотрим один из них, 
который заключается в уменьшении индуктивного со-
противления недогруженной линии за счет компенса-
ции. Компенсация заключается в том, что в рассечку 
недогруженной линии (линия 2), в каждую фазу, 
включается конденсаторная батарея с емкостным со-
противлением ХС (рис. 2). В результате имеет место электрический резонанс 
напряжений. Если сопротивления Х2 и ХС равны, то получается, что относи-
-jХСjХ2
Рис. 2. Компенсация 
сопротивления линии
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тельно источника линия имеет нулевое сопротивление (если пренебречь актив-
ным сопротивлением провода), то есть имеет место полная компенсация.  
На практике полная компенсация недопустима, рекомендуется компенси-
ровать не более 50% сопротивления линии. В соответствии с данной рекомен-
дацией примем максимальное значение ХС = 0,5Х2 = 22Ом. 
Расчет потоков мощности проведем по формулам 
Р1 = Р(Х2 – ХС + Х3)/(Х1 + Х2 – ХС + Х3),     (1) 
Р2 = Р∙Х1/(Х1 + Х2 – ХС + Х3).      (2) 
Зависимости перетоков мощности по линиям от значения сопротивления 
конденсаторной батареи, рассчитанные по (1), (2), приведены на рис. 3. Зави-
симости Р1max, Р2max получены соответственно для первой и второй линий при 
максимальной нагрузке 600 МВт. Зависимости P1min, P2min получены при мини-
мальной нагрузке 300 МВт.  
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Рис. 3. Зависимости перетоков мощности по линиям от значения сопротивления 
конденсаторной батареи 
Как видно, при максимальной нагрузке достаточно включить конденса-
торную батарею с сопротивлением около 17 Ом, чтобы разгрузить линию Л1 до 
значений, меньших предельного перетока. 
Для демонстрации изложенного принципа было реализовано устройство 
на основе контроллера STM32 Discovery. Физическая модель состоит из трех 
катушек индуктивности, моделирующих сопротивления трех линий электропе-
редачи, соединенных в кольцевую схему. Изменение нагрузки моделируется с 
помощью потенциометра. Согласно разработанному алгоритму при увеличении 
тока в катушке Х1 до определенного значения в схему автоматически вводится 
конденсатор, соединенный последовательно с катушкой Х2.  
В настоящее время качественное управление объектами электроэнергетики не-
возможно без внедрения новых технологий, реализованных с помощью микро-
процессорных технических средств. Автор надеется в своей будущей профес-
сиональной деятельности принять участие в разработке и внедрении техноло-
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В данной работе были проведены исследования тороидального транс-
форматора, намотанного с продольной обмоткой, и была проверена теория А. 
Мишина об использовании межобмоточной емкости катушек в работе транс-
форматора. 
Приблизительная стоимость:  
 
Транзистор КТ 405 (КТ829) 
Резистор220 Ом – 2шт 
Резистор переменный 47 кОм 
